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1. Результаты проверки:
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ПРОТОКОЛ № 107 -5

Заказчик:

КОНТРОЛЬНЫЕ
(приёмо-сдаточные, сличительные, контрольные, эксплуатационные, сертификационные)

Нормативные и технические документы, на соответствие требованиям которых проведены измерения (испытания):

6

Температура воздуха

Марьиной Рощи, д.40, стр. 1

проверки автоматических выключателей напряжением до 1000 В

Климатические условия при проведении измерений

ООО "ТехноГород"
(наименование организации, предприятия)

Объект: Офисное помещение СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ ЭЛЕКТРОЛАБОРАТОРИИ
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2. Проверки проведены приборами:

Обозначения:
1. Типы расцепителей:
1.1. ОВВ – максимальный расцепитель тока с обратно-зависимой выдержкой времени.
1.2. НВВ – максимальный расцепитель тока с независимой выдержкой времени.
1.3. МД – максимальный расцепитель тока мгновенного действия.
1.4. В,С,D – тип мгновенного расцепителя по ГОСТ Р 50345.1-99.

Заключение: Низковольтные автоматические  выключатели

Испытания провели:

стр. 3 из 3

Протокол распространяется только на элементы электроустановки, подвергнутые измерениям (проверке).
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2

100…12000 А1

Комплект нагрузочный 

измерительный с регулятором 

РТ-2048-12

402

соответствуют

(подпись)

Кривцов А.С.

инж. наладчик

инж. наладчик

(должность) (Ф.И.О.)(подпись)

(должность)

Долганев Д. Е.

требованиям ПУЭ п.3.1.8; п.1.7.79.

Калюпанов Р. Е.

Выводы: Результаты измерений, перечисленные в п.п. 1-7 требованиям НД.

соответствует

Прибор для измерений 

климатических параметров 

"Метео-10"

0,02

T(°C)  -

10…+50;  

P(кПа) 

80…106; r(%) 

10…96

01.12.14г.

Исправления не допускаются.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Протокол проверил: нач.эл.изм.лабор.

ФБУ "ЦСМ Московской области"

Абсол. погр.: 

T ±0,5; P±1,0; 

r±5,0

20.11.16г.

№ 

п/п
Заводской номер

20.11.14г.

последняя

Тип
Диапазон 

измерения

979

ФБГУ "Центральное УГМС"

очередная

№5054100/02069

01.12.15г. 3182
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(Ф.И.О.)

Частичная или полная перепечатка и размножение только с разрешения испытательной лаборатории.
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Метрологические 

характеристики
Дата поверки

Орган гос. метрологической 

службы, проводивший поверку
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